Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler for vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Behorig entreprendr Trestads Kakel & Klinker

Byggkeramikradets behérighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441
Ansvarsforsikring i forsikringsbolag Linsforsikringar

Objekt Brf.Lérjedalen . Trp.hus 53, Lgh 367.368,369.370.371.372.373

Bestillare Attacus Bygg Vist AB

O Nyproduktion & Renovering
Arbetena utférda under tiden fran 2019-02-18 till 2019-02-25

Av Byggkeramikradet godkinda titskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

W Golv Tillverkare/Leverantsr schonox Systembenimning schénox folie
W Vigg vétzon 1 Tillverkare/Leverantsr schonox Systembendmning schiinox folie
W Vagg vatzon 2 Tillverkare/Leverantsr schénox Systembenimning schénox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med hénvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med andringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

B Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ® Ja ONej Vigg: ®&1Ja ONej Om “Nej”, fortydliga nedan.
B Lutning pa golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan titskikt applicerats. © Ja
B Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller ir befintlig golvbrunn typgodkéind och intakt & Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprensér & Ja

B Golvbrunnen #r fast monterad, korrekt placerad och i nivi med titskiktet © Ja

B Titskiktsarbetet &r utfort enligt aktuell monteringsanvisning & Ja

B Finns andra genomforingar i titskikt dn aviopp i golvet? OJa & Nej Om “Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser frén Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV

Namn pa behérig plattsittare som applicerat titskiktet Per Oster
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Vitrumsansvarig arbetsledare Christer Carlsson

=
Ort och datum Trollhiittan 2019-03-22 Namntecknil@"__/‘_/%g/,
Dokumentet avser (ange antal) 7__ vatrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till & Bestillare

Kopia och monteringsanvisning till O Nyttjare/Boende & Behorigt foretag



Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler for vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Behorig entreprensr Trestads Kakel & Klinker
Byggkeramikradets behorighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441

Ansvarsforsikring i forsikringsbolag Lansforsikringar
Objekt Brf.Ldrjedalen , Trp.hus 54, Lgh 374,375.376.377.378.379379.380
Bestillare Attacus Bygg Vst AB

O Nyproduktion ™ Renovering
Arbetena utforda under tiden frén 2019-02-11 till 2019-02-18

Av Byggkeramikradet godkénda tatskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

W Golv Tillverkare/Leverantor schonox Systembendmning schdnox folie
W Vigg vatzon | Tillverkare/Leveranttr schénox Systembenimning schénox folie
W Vigg vitzon 2 Tillverkare/Leverantsr schénox Systembendmning schénox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med hénvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med &ndringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

B Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: & Ja ONej Vigg: ®Ja ONej Om "Nej”, fortydliga nedan.
W Lutning pa golv mot golvaviopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100—1:200) innan tétskikt applicerats. © Ja
B Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller r befintlig golvbrunn typgodkind och intakt O Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprenér & Ja

W Golvbrunnen ér fast monterad, korrekt placerad och i nivi med titskiktet & Ja

M Titskiktsarbetet dr utfort enligt aktuell monteringsanvisning & Ja

B Finns andra genomfSringar i titskikt &n aviopp i golvet? (OJa & Nej Om “Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser frin Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV

Namn pé behérig plattsiittare som applicerat tétskiktet Vadym Glibishchuk
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Vitrumsansvarig arbetsledare Christer Carlsson

s

Ort och datum Trollhéttan 2019-03-22 Namnteckning — &~
Dokumentet avser (ange antal) 8 vatrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till & Bestillare

Kopia och monteringsanvisning till O Nyttjare/Boende & Behéri gt foretag



Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler for vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Behérig entreprenor Trestads Kakel & Klinker
Byggkeramikrédets behorighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441

Ansvarsforsakring i forsakringsbolag Linsforsikri

Objekt Brf.Larjedalen . Trp.hus 55 . Leh 381.382.383.384.385.386
Bestiillare Attacus Byge Vist AB

O Nyproduktion O Renovering
Arbetena utférda under tiden frin 2019-02-04 till 2019-02-11

Av Byggkeramikridet godkanda tatskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

B Golv Tillverkare/Leverant6r schonox Systembenidmning schénox folie
B Vigg vatzon | Tillverkare/Leverantér schénox Systembendmning schénox folie
B Vigg varzon 2 Tillverkare/Leverantér schénox Systembendmning schénox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med h&nvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med andringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: & Ja O Nej Vigg: ®Ja ONej Om ”Nej”, fortydliga nedan.
Lutning pé golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan titskikt applicerats. & Ja
Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller dr befintlig golvbrunn typgodkiind och intakt & Ja

Ny golvbrunn monterad av annan entreprensr & Ja

Golvbrunnen &r fast monterad, korrekt placerad och i nivd med titskiktet & Ja

Titskiktsarbetet &r utfort enligt aktuell monteringsanvisning © Ja

Finns andra genomforingar i titskikt #n avloppigolvet? OJa & Nej Om "Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser frén Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV

Namn pé behérig plattsiittare som applicerat titskiktet Per Oster
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Vaétrumsansvarig arbetsledare Christer Carlsson

/é é'__/
Ort och datum Trollhéttan 2019-03-22 Namnteckning &

Dokumentet avser (ange antal) 8__ vatrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till & Bestillare

Byggkeramikradet

Kopia och monteringsanvisning till O Nyttjare/Boende & Behorigt foretag



Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1. Byggkeramikradets Branschregler for vatrum

Behorig entreprensr Trestads Kakel & Klinker
Byggkeramikradets behdrighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-144]1
Ansvarsforsakring i forsakringsbolag Linsforsikringar

Objekt Brf.Lirjedalen ., Trp.hus 56 , Lgh 387,388.389.390.391 392

Bestillare Attacus Byge Vist AB

O Nyproduktion & Renovering
Arbetena utférda under tiden frdn 2019-01-28 till 2019-02-01

Av Byggkeramikridet godkinda titskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

W Golv Tillverkare/Leverantsr schénox Systembendmning schénox folje
W Vigg vatzon | Tillverkare/Leverantsr schonox Systembenimning schénox folie
B Vigg vétzon 2 Tillverkare/Leverantsr schinox Systembenimning schonox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med h&nvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med andringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

B Underlagen uppfyller branschregleras krav. Goly: & Ja. ONej Vigg: ®Ja ONej Om “Nej”, fortydliga nedan.

B Lutning pa golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100—1 :200) innan titskikt applicerats. & Ja
B Har ny typgodkiind golvbrunn installerats eller &r befintlig golvbrunn typgodkand och intakt & Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprenér O Ja

M Golvbrunnen ér fast monterad, korrekt placerad och i niva med titskiktet o Ja

B Titskiktsarbetet ar utfort enligt aktuell monteringsanvisning ™ Ja

B Finns andra genomfSringar i titskikt 4n avlopp i golvet? OJa ™ Nej Om “Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser fran Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV

Namn pa behérig plattsittare som applicerat tétskiktet Per Oster
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Vitrumsansvarig arbetsledare Christer Carlsson

Ort och datum Trollhéttan 2019-03-22 Namnteckning %

Dokumentet avser (ange antal) 7__ vatrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till & Bestllare

Kopia och monteringsanvisning till O Nyttjare/Boende & Behorigt foretag



Bilaga A till BBV, Byggkeramikréadets Branschregler for vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Behorig entreprensr Trestads Kakel & Klinker

Byggkeramikradets behérighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441
Ansvarsforsikring i forsakringsbolag Lansforsikringar

Objekt Brf.Lirj 90,

Bestillare Attacus Bygg Vist AB

O Nyproduktion ™ Renovering

Arbetena utforda under tiden fran 2019-02-25 till 2019-03-04

Av Byggkeramikridet godkénda tatskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

B Golv Tillverkare/Leverantor schonox Systembendmning schonox folie
B Vigg vatzon | Tillverkare/Leverantor schonox Systembenidmning schénox folie
W Vigg vitzon 2 Tillverkare/Leverantsr schénox Systembendmning schénox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med hanvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med andringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

W Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ®& Ja ONej Vigg: ®Ja ONej Om "Nej”, fortydliga nedan.

B Lutning pé golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50—1:150/1:100-1 :200) innan tétskikt applicerats. & Ja
W Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller ar befintlig golvbrunn typgodkind och intakt & Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprenér & Ja

B Golvbrunnen ér fast monterad, korrekt placerad och i niva med titskiktet & Ja

B Titskiktsarbetet &r utfort enligt aktuell monteringsanvisning © Ja

B Finns andra genomforingar i titskikt &n avlopp i golvet? OJa & Nej Om “Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser frin Byggkeramikradets Branschregler for Vitrum, BBV

Vatten

tata
vatrum




Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler for vatrum

Behorig entreprenér Irestads Kakel & Klinker
Byggkeramikradets behérighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441
Ansvarsforsikring i forsakringsbolag Lénsforsikringar
Objekt Brf.Larjedalen, Trp.hus 43 , L.gh 291,292,293.294,295.296

Bestillare Attacus Bygg Vist AB
O Nyproduktion ® Renovering

Arbetena utférda under tiden frén 2019-03-04 till 2019-03-11

Av Byggkeramikridet godkénda titskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

B Golv Tillverkare/Leverantsr schénox Systembendmning schénox folie
W Vigg vitzon | Tillverkare/Leverantsr schonox Systembenémning schénox folie
B Vigg véitzon 2 Tillverkare/Leverantsr schénox Systembenémning schénox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med hénvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med &ndringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

M Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Goly: o Ja ONej Vigg: ®Ja ONej Om”Nej”, fortydliga nedan.

W Lutning pa golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/ 1:100-1:200) innan tétskikt applicerats. & Ja
B Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller ir befintlig golvbrunn typgodkind och intakt & Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprenér & Ja

B Golvbrunnen #r fast monterad, korrekt placerad och i niva med titskiktet & Ja

W Titskiktsarbetet ar utfort enligt aktuell monteringsanvisning © Ja

B Finns andra genomforingar i titskikt 4n avlopp i golvet? (JJa & Nej Om "Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser fran Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV




Bilaga A till BBV, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikradets Branschregler fér vatrum

Behorig entreprensr Trestads Kakel & Klinker
Byggkeramikradets behorighetsnummer 201246801 Org.nummer 556865-1441

Ansvarsforsikring i forsakringsbolag Lansforsikringar

Objekt Brf.Lirjedalen . Trp.hus 44 ., Lgh 297.298.299 300.301.302

Bestillare Attacus Bygg Vist AB
O Nyproduktion & Renovering
Arbetena utforda under tiden  frén 2019-03-11 till 2019-03-18

Av Byggkeramikradet godkiinda titskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

W Golv Tillverkare/Leveranttr schénox Systembendmning schonox folie
W Vigg vétzon | Tillverkare/Leverantor schénox Systembenimning schénox folie
B Vigg vatzon 2 Tillverkare/Leverantsr schénox Systembenamning schonox folie

Egenkontrollen innefattar féljande kontrollpunkter med hanvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med andringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

B Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: & Ja O Nej Vigg: ®Ja ONej Om ”Nej”, fortydliga nedan.

B Lutning pa golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan titskikt applicerats. © Ja
B Har ny typgodkind golvbrunn installerats eller 4r befintlig golvbrunn typgodkiind och intakt & Ja

B Ny golvbrunn monterad av annan entreprensr & Ja

B Golvbrunnen &r fast monterad, korrekt placerad och i niva med titskiktet © Ja

M Titskiktsarbetet dr utfort enligt aktuell monteringsanvisning & Ja

B Finns andra genomfSringar i titskikt sn avlopp i golvet? OJa O Nej Om "Ja”, fortydliga nedan.

Ovriga upplysningar/eventuella avvikelser fran Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum, BBV

Vatten

tata
vatrum




